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Planimetria e prospetto dell'impianto di illuminazione
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1 alimentazione estrattore
2 alimentazione rele
3 accensione 1A
4 accensione 2A
5 accensione 3A
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Schema collegamenti
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Varisella [Palestra]
novembre 2018
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tavola 4

U=230 V U=230 V U=230 V

N L1

Schema accensioni

Illuminamento a pavimento:
massimo
minimo

835 lux
515 lux circuiti A, B e C accesi

massimo
minimo

417 lux
78 lux 1 circuito acceso

Livello di illuminamento a
pavimento su lato maggiore

lampada 1 lampada 2 lampada 3
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